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Настоящие технические условия распространяются на устройства 

птицезащитные (ПЗУ) изолирующего типа (типа И), предназначенные для 

защиты птиц от непосредственного контакта с проводами, линейной арматурой и 

иными неизолированными элементами ВЛ и оборудования ПС. ПЗУ данного 

типа представляют собой защитные кожухи из электроизоляционного материала, 

предотвращающие одновременное прикосновение птиц к элементам ВЛ или 

оборудования ПС, находящимся под рабочим напряжением, и к заземлённым 

элементам оборудования. 

ПЗУ предназначены для работы  при температуре воздуха от -60°С до +50°С, 

на высоте до 1000 м над уровнем моря, в районах с 1-4 степенью загрязнения, в 

районах по ветру и гололёду до особого включительно. Климатическое 

исполнение ПЗУ – УХЛ 1 по ГОСТ 15150. 

Структура условного обозначения: 

ПЗУ – птицезащитное устройство; 

КИ – тип устройства – кожух изолирующий; 

НЗ-2-7, НБ-2-6А, ШФ-20 и т.д. – марка изделия, для которого предназначен 

птицезащитный кожух; 

Дополнительные буквы и цифры – обозначают варианты исполнения изделий 

в соответствующих случаях. 

По требованию заказчика условное обозначение может быть изменено. 

Пример записи условного обозначения кожуха изолирующего 

птицезащитного для зажима НЗ-2-7: 

ПЗУ-КИ-НЗ-2-7      ТУ 3494-005-14630118-2018 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Общие требования 

1.1.1. ПЗУ должны соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, ГОСТ Р 51177, СТО 34.01-2.2-010-2015 и комплектам конструкторской 

документации. 

1.1.2. Основные параметры и размеры птицезащитных устройств 

представлены в приложении Б. По требованию заказчика исполнение, параметры 

и размеры изделий могут быть изменены. 

1.1.3. ПЗУ не должны допускать повреждения элементов ВЛ и оборудования 

ПС, должны выдерживать механические нагрузки и климатические воздействия.  

1.1.4.  ПЗУ не должны накапливать воду, пыль и мусор, а также обеспечивать 

возможность осуществления низового осмотра изоляторов. 

1.1.5. Поверхности деталей ПЗУ и их кромки не должны иметь заусенцев, 

задиров, забоин, вмятин.  

1.1.6. Детали ПЗУ (в особенности полимерные материалы из которых они 

изготовлены) должны быть стойкими к воздействию птичьего помёта.  

1.1.7. Детали ПЗУ, применяемые на ВЛ и оборудовании ПС 110 кВ и выше, 

должны быть стойкими к воздействию озона.  

1.1.8. Элементы ПЗУ должны быть изготовлены из материалов, 

исключающих возможность механического травмирования и поражения птиц 

электрическим током. 

1.1.9. Элементы ПЗУ, изготовленные из полимерных материалов, должны 

быть выполнены из самозатухающего материала, соответствующего классу 

стойкости к горению FV(ПВ) 0 по ГОСТ 28779 (категория ПВ-0 по ГОСТ 28157) 

или классу FН (ПГ) 1 по ГОСТ 28779.  

1.1.10. ПЗУ должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового 

излучения.  

1.1.11. ПЗУ, устанавливаемые на ВЛ 35 кВ и выше, должны выдерживать 

нагрев до 100°С в течение 180 мин при плавке гололёда в длительном режиме и 
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нагрев до 130°С в течение 5 мин при плавке гололёда в повторно-

кратковременном режиме в соответствии с МУ 34-70-027-82. 

 

1.2. Требования стойкости к механическим воздействиям  

1.2.1. ПЗУ должны выдерживать расчётные ветровые нагрузки, приложенные 

в горизонтальном направлении.  

1.2.2. ПЗУ должны выдерживать расчётные гололёдно-ветровые нагрузки.  

1.2.3. ПЗУ должны сохранять свои свойства при механическом воздействии 

на них птиц (масса птицы или частей её тела), а именно: должны быть стойкими 

к воздействию нагрузки, эквивалентной 100 Н, приложенной к контактирующей 

с птицей части ПЗУ и передаваемой через плоский элемент площадью      

100×100 мм. 

1.2.4. ПЗУ должны быть стойкими к воздействию вибрации и пляски, частота 

и интенсивность которых определяется характеристиками соответствующих 

проводов и тросов. 

1.2.5. Сейсмостойкость ПЗУ должна быть не ниже сейсмостойкости 

конструкций, на которых они установлены. 

 

1.3. Электроизоляционные требования  

1.3.1. Электрическая прочность изоляции ПЗУ, устанавливаемых на 

неизолированных проводах, должна в условиях увлажнения обеспечивать 

отсутствие пробоев и перекрытия по поверхности при превышении 

номинального фазного напряжения ВЛ и оборудования ПС до 120%.  

1.3.2. ПЗУ не должны снижать характеристики изоляции ВЛ или 

оборудования ПС, на котором они установлены. 

ПЗУ должны выдерживать нормированные стандартами, на соответствующее 

электрооборудование, на котором они установлены, испытательные напряжения 

промышленной частоты в сухом, увлажнённом и загрязнённом состоянии для 

изоляции соответствующего класса напряжения без повреждения ПЗУ.  
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1.3.3. Электрооборудование с установленными на них ПЗУ должно 

выдерживать нормированные стандартами на соответствующее 

электрооборудование испытательные напряжения грозового импульса в сухом 

состоянии для элементов ВЛ и оборудования ПС, соответствующего класса 

напряжения без повреждения ПЗУ и оборудования, на котором они установлены.  

1.3.4. Радиопомехи, создаваемые металлическими элементами ПЗУ (если они 

присутствуют), устанавливаемыми на элементах ВЛ и оборудования ПС, не 

должны превышать уровень, допустимый для соответствующего 

электрооборудования по ГОСТ Р 51097. На металлических элементах ПЗУ не 

должно возникать коронных разрядов. 

 

1.4 Требования к конструкции ПЗУ 

1.4.1. Конструкция ПЗУ должна обеспечивать возможность монтажа и 

демонтажа без повреждения элементов ВЛ и оборудования ПС. 

Конструкция ПЗУ должна обеспечивать безопасное перемещение и 

проведение работ эксплуатирующего персонала.  

1.4.2. Конструкция ПЗУ должна исключать возможность травмирования 

птиц.  

1.4.3. Габариты ПЗУ, предназначенных для установки на неизолированных 

проводах, закреплённых на штыревых, на опорных линейных изоляторах и на 

поддерживающих гирляндах изоляторов, должны быть не менее 1400 мм (по 700 

мм в каждую сторону от вертикальной оси изолятора вдоль оси изолируемого 

токоведущего провода). 

Габариты ПЗУ, предназначенных для установки на элементах натяжных 

гирлянд изоляторов, должны быть такими, чтобы обеспечивать суммарный 

изоляционный промежуток изолятора и ПЗУ не менее 700 мм. 

Допускается соединять ПЗУ для наращивания изоляционной длины. 
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2. Требования к надёжности  

2.1. Срок службы не менее 40 лет 

2.2. ПЗУ не должны требовать ремонта и испытаний в течение срока службы. 

 

3. Требования по безопасности и охране окружающей среды  

3.1. Требования безопасности по ГОСТ Р 51177. 

3.2. Требования охраны окружающей среды по ГОСТ Р 51177. 

3.3. Утилизация ПЗУ должна проводиться согласно установленным правилам 

утилизации материалов, из которых выполнены изделия.  

 

4. Требования к комплектности 

В комплект поставки входит: 

– партия ПЗУ одного типа (наименования) с крепёжными элементами;  

– специальный инструмент и приспособления (при необходимости);  

– комплект эксплуатационных документов, в том числе руководство по 

монтажу – не менее одного на партию. 

 

5. Требования к маркировке  

5.1. Маркировка должна иметь чёткие обозначения, наносимые в доступном 

для обозначения месте, и должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177.  

Маркировка должна содержать: 

– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;  

– условное обозначение ПЗУ;  

– месяц и год изготовления. 

При необходимости могут быть нанесены значения основных параметров 

или иная информация. 

5.2. Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим её 

чёткость и долговечность в течение всего срока службы. 

5.3. Маркировка ПЗУ должна быть стойкой к механическим и химическим 

воздействиям. 
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6. Требования к упаковке, условиям хранения и транспортирования  

6.1. Упаковка, хранение, транспортировка ПЗУ, расходных материалов и 

документации должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216, ГОСТ 18690, 

ГОСТ 15150. 

Тара должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке и 

хранении. 

Дополнительно ПЗУ может упаковываться в групповую тару.  

6.2. Используемая для транспортировки и хранения тара с ПЗУ должна быть 

снабжена ярлыком со следующими данными:  

– марка ПЗУ;  

– номер технических условий (при необходимости);  

– брутто-масса тары;  

– количество изделий; 

– наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя; 

– указание страны завода-изготовителя ПЗУ;  

–дата изготовления;  

– номер партии;  

– указание на наличие в ящике сопроводительной документации;  

– остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЁМКЕ 

Правила приёмки и методы испытаний должны соответствовать требованиям 

СТО «Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и 

открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы 

испытаний», а также настоящих ТУ. 

 

7.1. Требования к организации приёмки  

Для контроля качества ПЗУ на соответствие СТО «Птицезащитные 

устройства для воздушных линий электропередачи и открытых 

распределительных устройств подстанций. Общие технические требования» 

проводят приёмо-сдаточные, типовые, периодические и приёмочные испытания. 

За партию изделий принимают ПЗУ одного типоразмера, изготовленную в 

одних и тех же технологических условиях и оформленную одним 

сопроводительным документом о качестве. 

Размер партии – не более 1000 штук. 

 

7.2. Приёмо-сдаточные испытания  

Приёмо-сдаточные испытания проводят на выборке изделий, отобранных от 

каждой партии готовой продукции по техническим и эксплуатационным 

показателям, в последовательности и объёме, указанным в соответствующих 

разделах. 

 

7.3. Периодические испытания  

Периодические испытания проводят на заводе-изготовителе. При отсутствии 

необходимого испытательного оборудования периодические испытания 

проводят в аккредитованной лаборатории.  

Периодические испытания проводят на выборке изделий, отобранных от 

каждой партии готовой продукции по техническим и эксплуатационным 

показателям, в последовательности и объёме, указанным в соответствующих 

разделах настоящего СТО. 
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7.4. Типовые испытания  

Типовые испытания проводят на заводе-изготовителе. При отсутствии 

необходимого испытательного оборудования периодические испытания 

проводят в аккредитованной лаборатории. Типовые испытания проводят на 

выборке изделий, отобранных от каждой партии готовой продукции по 

техническим и эксплуатационным показателям, в последовательности и объёме, 

указанным в соответствующих разделах. 

Типовые испытания допускается проводить только по тем параметрам 

изделий, на которые могли повлиять вносимые изменения. 

 

7.5. Приёмочные испытания 

Приёмочные испытания проводят на выборке изделий, отобранных от 

каждой партии готовой продукции по техническим и эксплуатационным 

показателям, в последовательности и объёме, указанным в соответствующих 

разделах. 

Типовые, периодические и приёмочные испытания проводят на изделиях, 

прошедших приёмо-сдаточные испытания. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы на 

одном изделии арматуры по одному из указанных показателей проводят 

повторную проверку по этому показателю на удвоенном числе изделий, 

отобранных из той же партии.  

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию. 

При неудовлетворительных результатах типовых и периодических 

испытаний выпуск изделий арматуры приостанавливают до устранения 

дефектов, после чего вновь подвергают испытаниям по всем показателям. 

Протоколы испытаний хранят на предприятии-изготовителе. 
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7.6. Общие требования к методам испытаний  

Для всех испытаний следует соблюдать общие требования и технические 

условия. 

Для проведения соответствующих видов испытаний монтаж ПЗУ 

необходимо проводить на стендах, имитирующих элементы ВЛ и оборудования 

ПС, на которые они устанавливаются. 

Для всех механических испытаний повышение нагрузки должно выполняться 

плавно. 

Допуск на приложенную механическую нагрузку должен быть в пределах ± 

5%. 

Если не заданы иные условия для проведения испытаний, то испытания 

должны проводиться в помещении с температурой окружающей среды в 

диапазоне 15..30°C. 

Если не задано иных условий, то отклонения температуры при испытаниях 

должны быть ± 3°С. 

Если не задано иных условий, то испытания должны проводиться в 

помещении с относительной влажностью (25-75) %. 

 

7.7. Требования к правилам приёмки ПЗУ  

Приёмо-сдаточные испытания проводятся на выборке изделий, отобранных 

от каждой партии готовой продукции по показателям, в последовательности и 

объёме, указанном в таблице 7.1. 

Типовые, приёмочные и периодические испытания проводятся на выборках 

изделий, отобранных от каждой партии готовой продукции по показателям, в 

последовательности и объёме, указанном в таблице 7.2. 
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Таблица 7.1 – Приёмо-сдаточные испытания 

№ Виды испытаний и проверок Пункты ТТ Пункты 

методов 

испытаний 

Кол-во образцов 

1 Проверка внешнего вида 1.1.1, 1.1.4, 

1.1.5 

8.1.1 100% 

2 Проверка комплектности 1.1.1, 4 8.1.1 100% 

3 Проверка маркировки и упаковки 5, 6 8.1.1 100% 

4 Проверка основных размеров 1.1.1 8.1.2 0,5% партии, но не 

менее 5шт. (если 

размер партии менее 

50 шт. – то проверяют 

3 изделия) 

 

Таблица 7.2 – Типовые, приёмочные и периодические испытания 

№ Виды испытаний и проверок Пункты 

ТТ 

 

Пункты 

методов 

испытаний 

Кол-во 

образцов, 

шт. 

Испытания 

Приёмочные/ 

типовые  

Периодич. 

1 Проверка массы 1.1.1 8.1.3 5 + + 

2 Проверка материалов 1.1.1, 

1.1.9 

8.1.4 5 + + 

3 Проверка возможности 

монтажа 

1.1.3 8.1.5 5 + + 

4 Проверка возможности 

выдерживать нагрев до 100°С 

в течение 180 мин. При 

плавке гололёда в 

длительном режиме и 130°С 

в течение 5 мин. При плавке 

гололёда в повторно-

кратковременном режиме 

1.1.11 8.1.6 5 + - 

5 Проверка стойкости к 

воздействию 

птичьего помёта 

1.1.6 8.2.1 5* + - 

6 Проверка озоностойкости 1.1.7 8.2.2 5 + - 

7 Проверка  

ультрафиолетостойкости 

1.1.10 8.2.3 5 + - 

8 Проверка стойкости к 

горению 

1.1.9 8.2.4 5* + + 

9 Проверка возможности 

выдерживать ветровые 

нагрузки 

1.2.1 8.3.1 5 + + 
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№ Виды испытаний и проверок Пункты 

ТТ 

 

Пункты 

методов 

испытаний 

Кол-во 

образцов, 

шт. 

Испытания 

Приёмочные/ 

типовые  

Периодич. 

10 Проверка возможности 

выдерживать гололёдно-

ветровые нагрузки 

1.2.2 8.3.2 5 + + 

11 Проверка стойкости к 

механическим нагрузкам 

1.2.3 8.3.3 5 + + 

12 Проверка стойкости к 

вибрации 

1.2.4 8.3.4 1 + - 

13 Проверка стойкости к пляске 1.2.4 8.3.5 1 + - 

14 Проверка сейсмостойкости 1.2.5 8.3.6 3 + - 

15 Проверка на отсутствие 

радиопомех и коронных 

разрядов (при наличии 

металлических эл-тов) 

1.3.4 8.4.1 3 + - 

16 Проверка возможности 

выдерживать в условиях 

увлажнения 120% 

номинального фазного 

напряжения ВЛ и 

оборудования ПС 

1.3.1 8.4.2 3 + - 

17 Проверка возможности 

выдерживать напряжение 

промышленной частоты в 

сухом, загрязнённом и 

увлажнённом состоянии 

1.3.2 8.4.3 3 + - 

18 Проверка возможности 

электрооборудования 

со смонтированным на нем 

ПЗУ выдерживать 

напряжения грозового 

импульса в сухом состоянии 

1.3.3 8.4.4 3 + - 
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8. Требования к методам испытаний ПЗУ 

8.1. Общие испытания 

8.1.1. Проверка внешнего вида, включая внешний вид цинковых покрытий, 

комплектность, упаковку, наличие и правильность маркировки осуществляется 

внешним осмотром без применения увеличительных приборов. 

8.1.2. Проверка размеров на соответствие требованиям рабочих чертежей, 

утверждённых в установленном порядке, осуществляется при помощи 

измерительных приборов и измерительных приспособлений (калибры и др.), 

обеспечивающих точность измерений в заданных пределах. 

8.1.3. Проверка массы ПЗУ осуществляется на весах с погрешностью 

взвешивания не более ±3%. 

8.1.4. Проверка материалов на соответствие требованиям КД проводится по 

сертификатам предприятий-изготовителей данных материалов. При отсутствии 

сертификатов соответствие материалов требованиям КД устанавливается 

проведением необходимых анализов.  

8.1.5. Проверка возможности монтажа, обеспечивающего функциональное 

назначение ПЗУ, проводится пробным монтажом, при котором ПЗУ монтируется 

на стендах, имитирующих элементы ВЛ и оборудования ПС. 

8.1.6. Проверка возможности выдерживать нагрев проводится посредством 

нагрева провода (троса), на котором смонтировано ПЗУ, токами плавки.  

ПЗУ монтируется на проводе (тросе), для которого оно предназначено. 

Испытание №1 – Имитация длительного режима плавки гололёда 

Провод со смонтированным на нем ПЗУ нагревается до температуры 100°С и 

выдерживается при данной температуре в течение 180 мин. По истечении 

указанного времени нагрев провода прекращается, и после остывания провода 

осуществляется демонтаж ПЗУ. 

Испытание №2 – Имитация цикла повторно-кратковременного режима 

плавки гололёда 

Провод со смонтированным на нем ПЗУ нагревается до температуры 130°С и 

выдерживается при данной температуре в течение 5 мин. По истечении 
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указанного времени нагрев провода прекращается, и после остывания провода 

осуществляется демонтаж ПЗУ. 

ПЗУ признается прошедшим испытания, если не произошло изменений его 

внешнего вида и основных размеров (соответствие КД). 

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если все 5 ПЗУ 

признаны прошедшими испытания. 

 

8.2. Испытания стойкости к воздействиям факторов внешней среды 

8.2.1. Проверка стойкости к воздействию птичьего помёта 

Для испытаний используются образцы по ГОСТ 11262-80. Количество 

образцов – 5 штук. Проверка на стойкость к воздействию птичьего помёта 

проводится посредством погружения в насыщенный раствор мочевой кислоты 

образцов материала, которые вырезаются из полимерных деталей испытуемых 

ПЗУ. Уровень кислотности раствора – pH 3,8. Время выдержки образцов в 

мочевой кислоте составляет 840 часов (5 недель), температура составляет +50ºС 

(±2ºС). По окончании выдержки образцы извлекаются из раствора. Производится 

измерение прочности при разрыве (разрушающего напряжения при растяжении) 

и относительного удлинения при разрыве по ГОСТ 11262-80. 

Образец признается прошедшим испытания, если значения разрушающего 

напряжения при растяжении и относительного удлинения при разрыве после 

испытаний отличаются от соответствующих значений, указанных в нормативно-

технической документации на материал, не более чем на 20%. 

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если все 5 образцов 

признаны прошедшими испытания. 

8.2.2. Проверка озоностойкости 

Проверка на стойкость к воздействию озона деталей ПЗУ, применяемых на 

ВЛ и оборудовании ПС 110 кВ и выше и изготовленных из полимерных 

материалов проводится по ГОСТ Р 51802-2001 и ГОСТ 9.026-74.  
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8.2.3. Проверка ультрафиолетостойкости 

Проверка на стойкость к ультрафиолетовому излучению деталей ПЗУ, 

применяемых на ВЛ и оборудовании ПС, изготовленных из полимерных 

материалов проводится по ГОСТ 51370-99, метод 211-3. 

Количество испытательных циклов – 40 циклов. 

По окончании испытаний изделия извлекаются из испытательной камеры. 

Производится измерение прочности при разрыве (разрушающего напряжения 

при растяжении) и относительного удлинения при разрыве по ГОСТ 11262-80. 

Образец признается прошедшим испытания, если значения разрушающего 

напряжения при растяжении и относительного удлинения при разрыве после 

испытаний отличаются от соответствующих значений, указанных в нормативно-

технической документации на материал, не более чем на 20%. 

8.2.4. Проверка стойкости к горению 

Проверка проводится по ГОСТ 28779-90 или по ГОСТ 28157-89 

 

8.3 Механические испытания 

Перед проведением механических испытаний, за исключением испытаний 

по п.8.3.4 и п.8.3.5, ПЗУ, подлежащие проверке озоностойкости, должны быть 

испытаны на соответствие п.8.2.2. 

8.3.1. Проверка возможности выдерживать ветровые нагрузки 

Проверка механической прочности ПЗУ при воздействии горизонтальной 

изгибающей силы, имитирующей ветровой напор на конструкцию, проводится 

приложением механической силы, направленной перпендикулярно к 

вертикальной плоскости устройства, приложенной к центру симметрии 

устройства и по величине эквивалентной ветровой нагрузке от ветра со 

скоростью 49 м/с, направленного перпендикулярно вертикальной плоскости 

устройства. Расчёт величины силы приведён в Приложении А. 

Для испытаний устройство должно быть установлено на макете, 

имитирующем элементы ВЛ и оборудования ПС. Оборудование для испытаний 
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должно обеспечивать тяговое усилие в пределах двукратного значения 

расчётной силы и её изменение с погрешностью не более 25%. Время выдержки 

испытательной силы – 1 мин. После выдержки силу плавно снижают до нуля. 

Испытания проводят при следующих атмосферных условиях: 

температура -5ºС, атмосферное давление – 101,3 кПа. 

Устройства считают выдержавшими испытания, если не произошло 

механических повреждений и через 5 мин после испытаний не отмечается 

остаточной деформации. 

Проверка возможности выдерживать ветровые нагрузки ПЗУ при верхнем 

(+50ºС) и нижнем (-60ºС) значениях температуры окружающей среды 

проводится по ГОСТ 30630.2.1-2013 методами 201-1.1 и 203-1. Время выдержки 

образцов в камерах тепла и холода – не менее 1 часа. После этого образцы 

извлекают из камер, и в течение 1-2 минут проверяется их механическая 

прочность в соответствии с вышеописанной методикой. 

Устройства считают выдержавшими испытания, если не произошло 

механических повреждений и через 5 мин после испытаний не отмечается 

остаточной деформации. 

Если в конструкции ПЗУ присутствуют отдельные выдающиеся элементы, то 

к ним также необходимо прикладывать нагрузку от ветрового напора в 

соответствии с методикой, описанной в данном пункте. 

8.3.2. Проверка возможности выдерживать гололёдно-ветровые нагрузки 

Проверка механической прочности ПЗУ всех типов, при воздействии ветра 

на устройства, покрытые гололёдом, проводится имитацией нагрузок от веса 

гололёда и от ветрового напора, путём приложения к центру симметрии 

устройства механической силы, направленной перпендикулярно к вертикальной 

плоскости устройства и по величине эквивалентной ветровой нагрузке от ветра 

со скоростью 24 м/с, направленного перпендикулярно вертикальной плоскости 

устройств, и подвешиванием груза с массой, соответствующей массе гололёда, к 

центру симметрии устройства. Расчёт величины сил приведён в Приложении А. 
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Устройства считают выдержавшими испытания, если не произошло 

механических повреждений и через 5 мин после испытаний не отмечается 

остаточной деформации. 

Если в конструкции ПЗУ присутствуют отдельные выдающиеся элементы, то 

к ним также необходимо прикладывать нагрузку от ветрового напора и веса 

гололёда в соответствии с методикой, описанной в данном пункте.  

8.3.3. Проверка стойкости к механическим нагрузкам 

Проверка механической прочности ПЗУ проводится последовательным 

нагружением участков поверхности испытуемого образца, установленного на 

макете, имитирующем элементы ВЛ и оборудования ПС, вертикальной силой 

100 Н. Сжимающее усилие обеспечивается стальным грузом массой 10 кг с 

опорной площадкой 100×100 мм. Испытания проводят опусканием груза на 

устройство так, чтобы горизонтальная ось образца была перпендикулярна 

направлению действия силы тяжести груза, и выдерживают в течение 1 мин до 

подъёма груза. Последовательно, таким образом, испытывается образец по всей 

длине. Результаты испытаний считают удовлетворительными, если отсутствуют 

повреждения образца и остаточная деформация. 

Проверка механической прочности ПЗУ при верхнем (+50ºС) и нижнем         

(–60ºС) значениях температуры окружающей среды проводится по ГОСТ 

30630.2.1 методами 201-1.1 и 203-1. Время выдержки образцов в камерах тепла и 

холода – не менее 1 часа. После этого образцы извлекают из камер, и в течение 

1-2 минут проверяется их механическая прочность в соответствии с 

вышеописанной методикой для данного типа ПЗУ. 

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если отсутствуют 

повреждения образца и остаточная деформация. 

8.3.4. Проверка стойкости к вибрации 

Испытанию на стойкость к вибрации подвергаются ПЗУ, закрепляемые на 

проводе или тросе, а также, на контактирующей с проводом или тросом 

арматуре ВЛ. 



И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

18 

 

ТУ 3494-005-14630118-2018 
 

Изм. № докум. Лист Подп. Дата 

     

     

 

 

 

В случае разрушения натяжного или поддерживающего зажима при 

проведении испытания, следует провести испытание зажима без установленного 

на проводе тросе ПЗУ. 

Проверка на стойкость к вибрации системы, содержащей провод (трос), ПЗУ, 

закреплённые на проводе (тросе) или на изоляторе, линейную арматуру, 

изоляторы, проводится в соответствии с п.5.2.5 СТО 56947007-33.180.10.174-

2014. 

Число циклов вибрации – 100000000 циклов. 

Расчётная частота вибрации определяется по формуле (1): 

f = 830 / D,  (1) 

где f – частота колебаний, Гц 

D – диаметр провода (троса), мм. 

Испытания проводятся на резонансной частоте f1 колебаний системы провод 

(трос) – ПЗУ – линейная арматура, ближайшей к частоте f. 

Двойная амплитуда колебаний (пик-пик) определяется по формуле (2): 

Ymax = D / 3  (2) 

ПЗУ устанавливается в середине активного испытательного пролёта (±0,5 м) 

или на изоляторе в зависимости от назначения. Испытания системы, содержащей 

провод (трос), ПЗУ, закреплённые на проводе (тросе) или на изоляторе, 

линейную арматуру, изоляторы, проводятся на двух типоразмерах провода 

(троса), а именно, для проводов (тросов) с наименьшим и наибольшим 

наружным диаметром, в диапазоне диаметров проводов (тросов), для которых 

предназначено конкретное ПЗУ. 

Система, содержащая провод (трос), ПЗУ, закреплённые на проводе (тросе), 

линейную арматуру, считается выдержавшей испытания, если: 

– отсутствуют повреждения элементов провода (троса), ПЗУ, изоляторов, 

линейной арматуры; 

– прочность провода (троса) в целом, на участках, демонтированных из 

поддерживающего зажима и места установки ПЗУ, должна составлять не менее 

95% разрывной прочности провода (троса); 
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– отсутствует смещение ПЗУ относительно первоначального положения. 

8.3.5. Проверка стойкости к пляске  

Испытанию на стойкость к пляске проводов подвергаются ПЗУ, 

закрепляемые на проводе или тросе, а также, на контактирующей с проводом 

или тросом арматуре ВЛ. 

В случае разрушения натяжного или поддерживающего зажима при 

проведении испытания, следует провести испытание зажима без установленного 

на проводе или тросе ПЗУ. 

Проверка на стойкость к пляске системы, содержащей провод (трос), ПЗУ, 

закреплённые на проводе (тросе) или на изоляторе, линейную арматуру, 

изоляторы, проводится в соответствии с п.5.2.7 СТО 56947007-33.180.10.174-

2014. 

Число циклов пляски 100000, с двойной амплитудой равной 1/25 длины 

активного испытательного пролёта, с частотой соответствующей половине 

длины волны, равной длине активного испытательного пролёта. 

ПЗУ устанавливается в середине активного испытательного пролёта (±0,5 м) 

или на изоляторе в зависимости от назначения. 

Испытания системы, содержащей провод (трос), ПЗУ, закреплённые на 

проводе (тросе) или на изоляторе, линейную арматуру, изоляторы, проводятся на 

двух типоразмерах провода (троса), а именно, для проводов (тросов) с 

наименьшим и наибольшим наружным диаметром в диапазоне диаметров 

проводов (тросов), для которых предназначено конкретное ПЗУ. 

Система, содержащая провод (трос), ПЗУ, закреплённые на проводе (тросе) 

или на изоляторе, линейную арматуру, изоляторы, считается выдержавшей 

испытания, если: 

– отсутствуют повреждения элементов провода (троса), ПЗУ, изоляторов, 

линейной арматуры; 

– прочность провода (троса) в целом, на участках, демонтированных из 

поддерживающего зажима и места установки ПЗУ, должна составлять не менее 

95% разрывной прочности провода (троса). 
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8.3.6. Проверка сейсмостойкости 

Проверка сейсмостойкости проводится посредством монтажа ПЗУ на стенде, 

имитирующем соответствующие элементы ВЛ и оборудования ПС. Проверка 

проводится по ГОСТ 16962.2-90 с учётом требований в части сейсмостойкости 

по ГОСТ 17516.1-90. Сейсмоплатформа стенда должна обеспечивать не менее 

чем два сейсмических импульса с длительностью импульса не менее 1 мин. 

Сейсмические импульсы должны быть не менее чем двухкомпонентные. 

 

8.4. Электрические испытания 

8.4.1. Проверка на отсутствие радиопомех и коронных разрядов 

Проверке на отсутствие радиопомех подлежат ПЗУ, контактирующие с 

элементами ВЛ или оборудования ПС, находящимися под напряжением (при 

наличии в ПЗУ металлических элементов). Проверка на отсутствие радиопомех 

проводится по ГОСТ 51097-97. Проверка на отсутствие коронных разрядов 

производится визуальным способом при испытании на промышленные 

радиопомехи. 

8.4.2. Проверка возможности выдерживать в условиях увлажнения 120% 

номинального фазного напряжения ВЛ и оборудования ПС 

Метод №1 – Испытания подвижным электродом 

Оборудование для испытаний 

В качестве оборудования для проведения испытаний использовать 

подвижный электрод, состоящий из инструмента для работ под напряжением с 

заземлённым щупом на конце. Заземлённый щуп должен быть изготовлен из 

провода сечением 13,3 мм
2
. Заземлённый щуп должен быть закруглён с одного 

конца, диаметр круга 20-30 мм (см. рисунок 1). На щупе не должно быть 

заострённых краёв/кромок. Конструкция инструмента для работ под 

напряжением не должна допускать попадания воды между его отдельными 

элементами или внутрь этих элементов. 
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Рисунок 1 – Пример закруглённого щупа 

 

Проверка возможности ПЗУ выдерживать в условиях увлажнения 120% 

номинального фазного напряжения ВЛ и оборудования ПС проводится на трёх 

образцах испытуемых ПЗУ. 

Осуществляется монтаж испытуемого образца на стенд, имитирующий 

элементы ВЛ или оборудование ПС. Провод заземления инструмента для работ 

под напряжением подключается к заземлению комплекта испытательного 

оборудования. Фазовый провод испытательного оборудования подключается к 

источнику переменного тока. Напряжение источника переменного тока должно 

составлять 120% от номинального напряжения системы, на которое рассчитан 

испытуемый образец. Например, ПЗУ для системы на 38 кВ (фаза-фаза) будет 

испытываться под напряжением 26 кВ (фаза-земля) (120% номинального 

напряжения фаза-земля). 

Подвижный электрод подносится вплотную к образцу. Необходимо 

обеспечить контакт с образцом приблизительно в центре участка, находящегося 

дальше всего от неизолированного провода под напряжением. Подвижный 

электрод перемещается по всей поверхности образца, в пределах 5 см (−0 см, 

+2см) от открытого провода, находящегося под напряжением. В случае 

возникновения дугового разряда при нахождении щупа на расстоянии 5 см от 

провода, указанное расстояние может быть увеличено, соответствующая запись 

вносится в отчёт о проведении испытаний. Электрод перемещается по 

поверхности испытуемого образца без остановки со скоростью не более 15 см/с. 

Испытание считается проведённым, когда щупом будут пройдены все наружные 

поверхности. 

ПЗУ считаются выдержавшими испытания, если все три образца прошли 

испытания без дуговых разрядов и/или пробоев. 
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Метод №2 – Испытания неподвижным электродом 

Монтаж испытуемого образца осуществляется на стенде, имитирующем 

элементы ВЛ или оборудование ПС. Вся поверхность испытуемого образца до 

расстояния 5 см (−0 см, +2 см) от открытого провода под напряжением на краю 

образца оборачивается заземлённым электропроводным материалом. Для 

обеспечения хорошего контакта между электропроводным материалом и 

поверхностью образца, материалу необходимо придать форму поверхности 

изделия. Фазовый провод испытательного оборудования подключается к 

источнику переменного тока. Напряжение источника переменного тока должно 

составлять 120% от номинального напряжения системы, на которое рассчитан 

испытуемый образец. Время проведения испытаний – 1 мин. В случае 

возникновения дугового разряда при нахождении щупа на расстоянии 5 см от 

провода, указанное расстояние может быть увеличено, соответствующая запись 

вносится в отчёт о проведении испытаний. 

ПЗУ считаются выдержавшими испытания, если все три образца прошли 

испытания без дуговых разрядов и/или пробоев.  

8.4.3. Проверка возможности выдерживать напряжение промышленной 

частоты в сухом, увлажнённом и загрязнённом состоянии. 

Проверка возможности выдерживать напряжение промышленной частоты в 

сухом и увлажнённом состоянии проводится по ГОСТ 1516.2-97, п.7 с каждым 

типом элементов ВЛ и оборудования ПС, для которого предназначены ПЗУ. 

Проверка возможности выдерживать напряжение промышленной частоты в 

загрязнённом состоянии проводится по ГОСТ 10390-86. 

8.4.4. Проверка возможности электрооборудования со смонтированным на 

нем ПЗУ выдерживать напряжения грозового импульса в сухом состоянии. 

Проверка возможности электрооборудования со смонтированным на нем ПЗУ 

выдерживать напряжения грозового импульса в сухом состоянии проводится по 

ГОСТ 1516.2-97, п.5 с каждым типом элементов ВЛ и оборудования ПС, для 

которого предназначены ПЗУ. 
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9. Требования к условиям монтажа и эксплуатации  

9.1. Монтаж должен производиться в соответствии с инструкциями по 

монтажу разработанными и утвержденными в установленном порядке. 

9.2. Сопряжения элементов производить в соответствии с соответствующей 

документацией. 

 

10. Требования к гарантийным обязательствам  

Гарантия на ПЗУ должна быть не менее 5 лет. Время начала исчисления 

гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не 

более 7 лет со дня поставки продукции. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

ГОСТ Р 51177-2017 Арматура линейная. Общие технические требования.  

ГОСТ Р 51155-2017 Арматура линейная. Правила приёмки и методы 

испытаний.  

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды.  

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Исполнения для различных 

климатических районов. Общие технические требования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды.  

ГОСТ 28157-89 Пластмассы. Методы определения стойкости к горению.  

ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборами другим 

техническим изделиям и методы расчёта их сложных конструкций в части 

сейсмостойкости.  

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твёрдые. Методы 

определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания.  

ГОСТ 20.57.406-81 Изделия электронной техники, квантовой электроники и 

электротехнические. Методы испытаний.  

ГОСТ Р 55189-2012 Изоляторы линейные подвесные стержневые 

полимерные. Общие технические условия.  

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока 

на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической 

прочности изоляции.  

ГОСТ 27473-87 Материалы электроизоляционные твёрдые. Метод 

определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во 

влажной среде.  

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы.  
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ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  

ГОСТ Р 51097-97 Радиопомехи индустриальные от гирлянд изоляторов и 

линейной арматуры.  

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие технические 

требования. 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания 

и контроль качества продукции. Основные термины и определения.  

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции.  

ГОСТ Р 51802-2001 Методы испытаний на стойкость к воздействию 

агрессивных и других специальных сред машин, приборов и других технических 

изделий.  

ГОСТ Р 51370-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических 

изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения .  

ГОСТ 9.026-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. 

Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и термосветоозонному 

старению. 

ГОСТ 30630.2.1-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических 

изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры.  

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействующим факторам.  

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. 

ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы 

испытаний внешней изоляции в загрязнённом состоянии.  

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение. 
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ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение.  

МУ 34-70-027-82 Методические указания по плавке гололёда переменным 

током. 

Правила технической эксплуатации электрических сетей Российской 

Федерации. 
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Приложение А 

Методика расчёта механических сил, эквивалентных ветровым и 

гололёдно-ветровым нагрузкам на ПЗУ 

Расчётные условия для ветровой нагрузки: 

V = 49 м/с – скорость ветра; 

W = 1500 Н/м
2
 – ветровой напор; 

С = 1,1 – аэродинамический коэффициент; 

направление ветра – перпендикулярно плоскости устройства; 

S = Sу  – площадь проекции, ограниченная контуром устройства, её части или 

элемента с наветренной стороны на плоскость перпендикулярно ветровому 

потоку, вычисленная по наружному габариту, м
2
. 

Расчётные условия для гололёдно-ветровых нагрузок: 

b = 40 мм – толщина стенки гололёда; 

V = 24 м/с – скорость ветра при гололёде; 

W = 360 Н/м
2
 – ветровой напор при гололёде; 

С = 1,2 – аэродинамический коэффициент; 

S = Sуг – площадь проекции, ограниченная контуром устройства, его части 

или элемента с учётом стенки гололёда с наветренной стороны на плоскость, 

перпендикулярную ветровому потоку, вычисленная по наружному габариту, м
2
. 

Горизонтальная сила, имитирующая ветровой напор на устройство, 

приведённая к центру симметрии устройства, определяется по формуле (А.1):  

𝑃в=𝐶×𝑊×𝑆            (А.1) 

Механическая вертикальная сила, имитирующая вес гололёда, приведённая к 

центру симметрии устройства, определяется по формуле (А.2): 

𝑃Г=𝜌×𝑏×𝑆b ,            (А.2)  

где  ρ = 0,9 г/см3 – плотность льда;  

Sb – площадь поверхности, на которой образуется гололёд.  

Результирующая сила от ветра и гололёда определяется по формуле (А.3):  

22

ГВ PPP             (А.3) 



И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

28 

 

ТУ 3494-005-14630118-2018 
 

Изм. № докум. Лист Подп. Дата 

     

     

 

 

 

Приложение Б (дополнительное) 

Основные виды птицезащитных устройств 
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Разраб.
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Т.контр.
Пров.

Н.контр.
Утв.

Изм. Подп.№ докум. Дата

Листов   1Лист  

Лит. Масса Масшт.
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Обварить по незамкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Н1 4.
3. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Т1 4.
2. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-С2 4.

2. Покрытие: горячий цинк, толщина покрытия 70 мкм. 

5. Острые грани притупить R3 или фаской 2х45 .

3.Неуказанные литейные радиусы 3 мм.

2. Маркировку "06" выполнить 
    шрифтом 12. Выступание цифр 
    маркировки 1-1,5 мм.

6. Острые кромки притупить фаской 1х45 .

4.Покрытие Ц12хр. При поставке в тропики покрытие Кд12хр.

2. Резьба по ГОСТ 24705-82, поля допуска 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Покрытие Хим.Н9.

2. ПОС-61 ГОСТ 21930-76

2.Обработать указанные места смазкой    
"Литол 24" ГОСТ 21150-87, для облегчения 
сборки и возможной разборки.2.**Размер обеспеч. инстр.

1.*Размеры для справок.
2. Облой зачистить.
3. Элементы подвески показаны условно.
4. Отверстия 4 расположить равномерно по периметру.
5. Допускаются неуказанные технологические скругления и уклоны.
6. По необходимости при монтаже провести подрезку раструбов, выполнить намотку
лентой изоляционной, зафиксировать стяжками и т.д.

4. Неуказ пред. откл. размеров: h14, H14,
JT14
2 .

Уголок 
 35x35x4 ГОСТ 8509-93

 Ст3 ГОСТ 380-94

Полоса 
 4x25 ГОСТ 103-76 
20 ГОСТ 1050-88

Лист 
 22 ГОСТ 19903-74
20 ГОСТ 1050-88

Чугун СЧ 21-40
ГОСТ 1412-70

Круг 
 22 ГОСТ 2590-88
 Ст3 ГОСТ 380-94

Круг 
34В ГОСТ 2590-88
45 ГОСТ 1050-88

ПА-6 черный СТП 20
ТУ 2224-3-39046377-04

АД 31 ГОСТ 4784-97

1,45
Кожух 

птицезащитный
НБ-3-6 (НБ-2-6)

ЗАО "ТАИЗ"

"ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ"
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Листов   1Лист  
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Обварить по незамкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Н1 4.
3. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Т1 4.
2. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-С2 4.

2. Покрытие: горячий цинк, толщина покрытия 70 мкм. 

5. Острые грани притупить R3 или фаской 2х45 .

3.Неуказанные литейные радиусы 3 мм.

2. Маркировку "06" выполнить 
    шрифтом 12. Выступание цифр 
    маркировки 1-1,5 мм.

6. Острые кромки притупить фаской 1х45 .

4.Покрытие Ц12хр. При поставке в тропики покрытие Кд12хр.

2. Резьба по ГОСТ 24705-82, поля допуска 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Покрытие Хим.Н9.

2. ПОС-61 ГОСТ 21930-76

2.Обработать указанные места смазкой    
"Литол 24" ГОСТ 21150-87, для облегчения 
сборки и возможной разборки.2.**Размер обеспеч. инстр.

1.*Размеры для справок.
2. Облой зачистить.
3. Отверстия 4 расположить равномерно по периметру.
4. Допускаются неуказанные технологические скругления и уклоны.
5. По необходимости при монтаже провести подрезку раструбов, выполнить намотку
лентой изоляционной, зафиксировать стяжками и т.д.

4. Неуказ пред. откл. размеров: h14, H14,
JT14
2 .

Уголок 
 35x35x4 ГОСТ 8509-93

 Ст3 ГОСТ 380-94

Полоса 
 4x25 ГОСТ 103-76 
20 ГОСТ 1050-88

Лист 
 22 ГОСТ 19903-74
20 ГОСТ 1050-88

Чугун СЧ 21-40
ГОСТ 1412-70

Круг 
 22 ГОСТ 2590-88
 Ст3 ГОСТ 380-94

Круг 
34В ГОСТ 2590-88
45 ГОСТ 1050-88

ПА-6 черный СТП 20
ТУ 2224-3-39046377-04

АД 31 ГОСТ 4784-97

1,45
Кожух 

птицезащитный
НЗ-2-7

ЗАО "ТАИЗ"

"ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ"
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Изм. Подп.№ докум. Дата

Листов   1Лист  

Лит. Масса Масшт.

1:2.5

Формат А3
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Обварить по незамкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Н1 4.
3. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Т1 4.
2. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-С2 4.

2. Покрытие: горячий цинк, толщина покрытия 70 мкм. 

5. Острые грани притупить R3 или фаской 2х45 .

3.Неуказанные литейные радиусы 3 мм.

2. Маркировку "06" выполнить 
    шрифтом 12. Выступание цифр 
    маркировки 1-1,5 мм.

6. Острые кромки притупить фаской 1х45 .

4.Покрытие Ц12хр. При поставке в тропики покрытие Кд12хр.

2. Резьба по ГОСТ 24705-82, поля допуска 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Покрытие Хим.Н9.

2. ПОС-61 ГОСТ 21930-76

2.Обработать указанные места смазкой    
"Литол 24" ГОСТ 21150-87, для облегчения 
сборки и возможной разборки.2.**Размер обеспеч. инстр.

1.*Размеры для справок.
2. Элементы изолирующей подвески показаны условно.
3. Облой зачистить.
4. Отверстия 4 расположить равномерно по периметру.
5. Допускаются неуказанные технологические скругления и уклоны.
6. По необходимости при монтаже провести подрезку раструбов, выполнить намотку
лентой изоляционной, зафиксировать стяжками и т.д.

4. Неуказ пред. откл. размеров: h14, H14,
JT14
2 .

Уголок 
 35x35x4 ГОСТ 8509-93

 Ст3 ГОСТ 380-94

Полоса 
 4x25 ГОСТ 103-76 
20 ГОСТ 1050-88

Лист 
 22 ГОСТ 19903-74
20 ГОСТ 1050-88

Чугун СЧ 21-40
ГОСТ 1412-70

Круг 
 22 ГОСТ 2590-88
 Ст3 ГОСТ 380-94

Круг 
34В ГОСТ 2590-88
45 ГОСТ 1050-88

ПА-6 черный СТП 20
ТУ 2224-3-39046377-04

АД 31 ГОСТ 4784-97

0,96
Кожух 

птицезащитный
ПГН-3-5

ЗАО "ТАИЗ"

"ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ"
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1:2

Формат А3
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Обварить по незамкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Н1 4.
3. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Т1 4.
2. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-С2 4.

2. Покрытие: горячий цинк, толщина покрытия 70 мкм. 

5. Острые грани притупить R3 или фаской 2х45 .

3.Неуказанные литейные радиусы 3 мм.

2. Маркировку "06" выполнить 
    шрифтом 12. Выступание цифр 
    маркировки 1-1,5 мм.

6. Острые кромки притупить фаской 1х45 .

4.Покрытие Ц12хр. При поставке в тропики покрытие Кд12хр.

2. Резьба по ГОСТ 24705-82, поля допуска 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Покрытие Хим.Н9.

2. ПОС-61 ГОСТ 21930-76

2.Обработать указанные места смазкой    
"Литол 24" ГОСТ 21150-87, для облегчения 
сборки и возможной разборки.2.**Размер обеспеч. инстр.

1.*Размеры для справок.
2. Допускаются неуказанные технологические скругления и уклоны.
3. Облой зачистить.

4. Неуказ пред. откл. размеров: h14, H14,
JT14
2 .

Уголок 
 35x35x4 ГОСТ 8509-93

 Ст3 ГОСТ 380-94

Полоса 
 4x25 ГОСТ 103-76 
20 ГОСТ 1050-88

Лист 
 22 ГОСТ 19903-74
20 ГОСТ 1050-88

Чугун СЧ 21-40
ГОСТ 1412-70

Круг 
 22 ГОСТ 2590-88
 Ст3 ГОСТ 380-94

Круг 
34В ГОСТ 2590-88
45 ГОСТ 1050-88

ПА-6 черный СТП 20
ТУ 2224-3-39046377-04

АД 31 ГОСТ 4784-97

0,4
Кожух 

птицезащитный 
ШФ-20

ЗАО "ТАИЗ"

"ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ"
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   Птицезащитные устройства ПЗУ 6-10 кВ для РЛНД-10 предназначены для 
защиты птиц от поражения электрическим током вследствие контакта. 
Дополнительно препятствуют загрязнению помётом элементов разъединителя. 
Изготавливаются из электроизоляционной кремнийорганической резины. Имеют 
яркий цвет, способствующий отпугиванию птиц.
   Комплект состоит из следующих основных элементов:
1 - кожух подвижного контакта;
2 - кожух неподвижного контакта;
3 - колпак изолирующий.

   Изделия просты в монтаже и эксплуатации. Соответствуют требованиям для 
данной отрасли, в том числе, СТО 34.01-2.2-010-2015, СТО 34.01-2.2-011-2015 и др.
   ПЗУ могут изготавливаться в различных модификациях и иметь различные 
размеры и цвет в зависимости от потребностей заказчика применительно к 
конкретным условиям эксплуатации.

1. *Размеры для справок, зависят от условий монтажа.
2. Элементы конструкции показаны условно.
3. В зависимости от модификации изделия размеры и исполнение могут 
отличаться.
4. По необходимости при монтаже провести подрезку, выполнить намотку лентой 
изоляционной, зафиксировать стяжками и т.д.
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Т.контр.
Пров.
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Листов   1Лист  
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1:4

Формат А3

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.№

И
нв

.№
 д

уб
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
С

пр
ав

. №
П

ер
в.

 п
ри

ме
н.

Обварить по незамкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Н1 4.
3. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Т1 4.
2. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-С2 4.

2. Покрытие: горячий цинк, толщина покрытия 70 мкм. 

5. Острые грани притупить R3 или фаской 2х45 .

3.Неуказанные литейные радиусы 3 мм.

2. Маркировку "06" выполнить 
    шрифтом 12. Выступание цифр 
    маркировки 1-1,5 мм.

6. Острые кромки притупить фаской 1х45 .

4.Покрытие Ц12хр. При поставке в тропики покрытие Кд12хр.

2. Резьба по ГОСТ 24705-82, поля допуска 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Покрытие Хим.Н9.

2. ПОС-61 ГОСТ 21930-76

2.Обработать указанные места смазкой    
"Литол 24" ГОСТ 21150-87, для облегчения 
сборки и возможной разборки.2.**Размер обеспеч. инстр.

  Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначено для 
защиты птиц от поражения электрическим током, а также защиты 
подвесных изоляторов от загрязнения помётом на ВЛ 35кВ – 750кВ.

  Антиприсадочное устройство АПЗУ 1-1 состоит из следующий основных 
элементов:
1 - колпак конический;
2 - основание;
3 - стойка;
4 - узел крепления (зажим типа струбцина).

  Изделие монтируется на траверсе над местом крепления гирлянд 
изоляторов, препятствуя, тем самым, посадке птиц на траверсу и исключая 
возможность гнездования. Посредством этого загрязнение изоляторов и 
арматуры сводится к минимуму, предотвращается замыкание на ВЛ и гибель 
птиц.

  При помощи специального зажима, выполненного в виде струбцины 
устройство надёжно закрепляется к типовым элементам траверс опор ЛЭП.  
  
  Изделие просто в монтаже и эксплуатации и не требует дополнительного 
обслуживания. Соответствует требованиям нормативно-технической 
документации для данной отрасли, в том числе СТО 34.01-2.2-010-2015,     
СТО 34.01-2.2-011-2015,  ГОСТ Р 51177, ПУЭ и др.
  
  Основные элементы изделия изготовлены из полимерного материала, имеют 
плавные обводы и скругления, обесепчивая травмобезопасность птиц. 
Специальный пластик обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к 
ультрафиолетовому излучению, гололёду и ветровым нагрузкам. 
Температурный диапазон эксплуатации -60 С...+50 С.
 
  Птицезащитные устройства антиприсадочного типа АПЗУ 1-1 могут 
изготавливаться в различных модификациях и иметь различные размеры в 
зависимости от потребностей заказчика применительно к конкретным 
условиям эксплуатации: обитающих птиц, особенностей ЛЭП, опор, траверс и 
других факторов. Изделие может иметь оранжевый и серый цвет. Также 
дополнительно могут быть нанесены специальные рисунки для отпугивания 
птиц, что позволяет повысить заметность устройства, повышая его 
эффективность.

4. Неуказ пред. откл. размеров: h14, H14,
JT14
2 .

Уголок 
 35x35x4 ГОСТ 8509-93

 Ст3 ГОСТ 380-94

Полоса 
 4x25 ГОСТ 103-76 
20 ГОСТ 1050-88

Лист 
 22 ГОСТ 19903-74
20 ГОСТ 1050-88

Чугун СЧ 21-40
ГОСТ 1412-70

Круг 
 22 ГОСТ 2590-88
 Ст3 ГОСТ 380-94

Круг 
34В ГОСТ 2590-88
45 ГОСТ 1050-88

ПА-6 черный СТП 20
ТУ 2224-3-39046377-04

АД 31 ГОСТ 4784-97

2,6

Птицезащитные 
устройства РЛНД-10   

ПЗУ 6-10 кВ (ТР)

ЗАО "ТАИЗ"

"ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ"



13
5*

75*

20
0*

Общий вид изделия

Общий вид изделий

   Колпаки птицезащитные изолирующие относятся к птицезащитным 
устройствам изолирующего типа и предназначены для защиты птиц от 
поражения электрическим током вследствие контакта с вводами КТП. 
Дополнительно препятствуют загрязнению вводов продуктами 
жизнедеятельности птиц. Изготавливаются из электроизоляционной 
кремнийорганической резины. Имеют яркий цвет, способствующий отпугиванию 
птиц. 
   Изделия просты в монтаже и эксплуатации. Соответствуют требованиям для 
данной отрасли, в том числе, СТО 34.01-2.2-010-2015, СТО 34.01-2.2-011-2015 и др.
   Колпаки птицезащитные могут изготавливаться в различных модификациях и 
иметь различные размеры и цвет в зависимости от потребностей заказчика 
применительно к конкретным условиям эксплуатации.

1. *Размеры для справок.
2. Элементы конструкции показаны условно.
3. В зависимости от модификации изделия размеры и исполнение могут 
отличаться.
4. По необходимости при монтаже провести подрезку, выполнить намотку лентой 
изоляционной, зафиксировать стяжками и т.д.

Разраб.
Лист

Т.контр.
Пров.

Н.контр.
Утв.

Изм. Подп.№ докум. Дата

Листов   1Лист  

Лит. Масса Масшт.
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Обварить по незамкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Н1 4.
3. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-Т1 4.
2. Обварить по замкнутому контуру ГОСТ 5264-80-С2 4.

2. Покрытие: горячий цинк, толщина покрытия 70 мкм. 

5. Острые грани притупить R3 или фаской 2х45 .

3.Неуказанные литейные радиусы 3 мм.

2. Маркировку "06" выполнить 
    шрифтом 12. Выступание цифр 
    маркировки 1-1,5 мм.

6. Острые кромки притупить фаской 1х45 .

4.Покрытие Ц12хр. При поставке в тропики покрытие Кд12хр.

2. Резьба по ГОСТ 24705-82, поля допуска 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Покрытие Хим.Н9.

2. ПОС-61 ГОСТ 21930-76

2.Обработать указанные места смазкой    
"Литол 24" ГОСТ 21150-87, для облегчения 
сборки и возможной разборки.2.**Размер обеспеч. инстр.

  Птицезащитное устройство антиприсадочного типа предназначено для 
защиты птиц от поражения электрическим током, а также защиты 
подвесных изоляторов от загрязнения помётом на ВЛ 35кВ – 750кВ.

  Антиприсадочное устройство АПЗУ 1-1 состоит из следующий основных 
элементов:
1 - колпак конический;
2 - основание;
3 - стойка;
4 - узел крепления (зажим типа струбцина).

  Изделие монтируется на траверсе над местом крепления гирлянд 
изоляторов, препятствуя, тем самым, посадке птиц на траверсу и исключая 
возможность гнездования. Посредством этого загрязнение изоляторов и 
арматуры сводится к минимуму, предотвращается замыкание на ВЛ и гибель 
птиц.

  При помощи специального зажима, выполненного в виде струбцины 
устройство надёжно закрепляется к типовым элементам траверс опор ЛЭП.  
  
  Изделие просто в монтаже и эксплуатации и не требует дополнительного 
обслуживания. Соответствует требованиям нормативно-технической 
документации для данной отрасли, в том числе СТО 34.01-2.2-010-2015,     
СТО 34.01-2.2-011-2015,  ГОСТ Р 51177, ПУЭ и др.
  
  Основные элементы изделия изготовлены из полимерного материала, имеют 
плавные обводы и скругления, обесепчивая травмобезопасность птиц. 
Специальный пластик обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к 
ультрафиолетовому излучению, гололёду и ветровым нагрузкам. 
Температурный диапазон эксплуатации -60 С...+50 С.
 
  Птицезащитные устройства антиприсадочного типа АПЗУ 1-1 могут 
изготавливаться в различных модификациях и иметь различные размеры в 
зависимости от потребностей заказчика применительно к конкретным 
условиям эксплуатации: обитающих птиц, особенностей ЛЭП, опор, траверс и 
других факторов. Изделие может иметь оранжевый и серый цвет. Также 
дополнительно могут быть нанесены специальные рисунки для отпугивания 
птиц, что позволяет повысить заметность устройства, повышая его 
эффективность.

4. Неуказ пред. откл. размеров: h14, H14,
JT14
2 .

Уголок 
 35x35x4 ГОСТ 8509-93

 Ст3 ГОСТ 380-94

Полоса 
 4x25 ГОСТ 103-76 
20 ГОСТ 1050-88

Лист 
 22 ГОСТ 19903-74
20 ГОСТ 1050-88

Чугун СЧ 21-40
ГОСТ 1412-70

Круг 
 22 ГОСТ 2590-88
 Ст3 ГОСТ 380-94

Круг 
34В ГОСТ 2590-88
45 ГОСТ 1050-88

ПА-6 черный СТП 20
ТУ 2224-3-39046377-04

АД 31 ГОСТ 4784-97

2,6

Колпак птицезащитный 
ПЗУ 6-10 кВ

(птицезащита КТП 10/0,4)

ЗАО "ТАИЗ"

"ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ"
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ТУ 3494-005-14630118-2018 
 

Изм. № докум. Лист Подп. Дата 

     

     

 

 

 

Приложение В (дополнительное) 

Типовые схемы птицезащиты 
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